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3
 Установка оборудования должна производиться толькопрофессионально обученным персоналом.Производитель не несет ответственность за несоблюде--ние пользователем требований настоящего руковод-ства.
 Опасность поражения электрическимтоком, пожаро- и взрывоопасность
 • оборудование должно быть установлено и обслужи-ваться только обученным персоналом.
 • прежде, чем производить какие либо работыс прибором, необходимо отключить входные цепинапряжения, цепь питания прибора и закоротитьвыводы вторичных обмоток трансформаторов тока.
 • всегда используйте заведомо исправный указательнапряжения, чтобы убедиться в его отсутствии.
 • перед подачей питания на устройство, установите на место-все механизмы и крышки.
 • подавайте на прибор соответствующее номинальноенапряжение.
 Несоблюдение настоящих мер предосторожности можетстать причиной серьезных нарушений.
 Опасность повреждения устройстваПроверьте :
 • величину напряжения источника питания• частоту сети (50 или 60 Гц)• максимальное напряжение измерительной
 цепи, ( и 490В AC-линейноеV1, V2, V3 VN)или 290В АС -фазное
 • максимальный ток измерительной цепи10А (I1, I2 и I3)
 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 Для безопасности персонала и сохранностиустройства, внимательно прочитайте настоящееруководство перед подключением..При получении комплекта DIRIS A60
 убедитесь в следующем:
 • упаковка в хорошем состоянии,• устройство не было повреждёно во время
 транспортировки,• заказной код продукта соответствует вашему
 заказу,• комплект содержит прибор и съёмные
 клемные колодки,• присутствует руководство по эксплуатации.
 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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ОПИСАНИЕ1. Клавиатура с 6 клавишами двойной функциональ-
 ности (отображение или программирование)2. ЖК-дисплей с задней подсветкой3. Фаза4. Значения5. Единица измерения6. Индикатор активности на коммуникационной шине7. Реле сигнализации 18. Реле сигнализации 2
 УСТАНОВКА
 Рекомендации• избегайте нахождения прибора вблизи систем, генерирующих электромагнитные помехи• избегайте вибраций с ускорениями, превышающими при частотах меньше 60Гц1G
 mm
 69
 97 mm
 9m
 m0
 24 mm
 mm
 65
 mm
 08
 mm
 1
 90 mm
 3.6
 2+
 0.0
 3in
 92
 +0
 ,8m
 m0
 0
 3.62 +0.03 in92 +0,8 mm0
 0
 Max. 0.31 in
 Max. 8 mm
 4
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DIRIS A60
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN1
 2
 8171+
 -
 Input Synchro10...30 V DC
 0.24 in / 6 mm
 Flat 3,5
 0,5 mm² - 2,5 mm²
 0.27 in / 7 mm
 Flat 5,5
 Pozidriv 1
 0,5 mm² - 6 mm²
 7lb-in / 0.8Nm
 3.5lb-in / 0.4Nm
 Контакты зажимать с моментом 0,4 НмПри отсоединении необходимо замыкать накоротко все вторичные обмотки трансформаторов тока.DIRIS .Это можно сделать автоматически, используя один из приборов : . Для получения дополнительнойSocomec PTI
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1.Питание : IEC / CE 110…400В AC120…350В DC
 12…48В DC
 2. Предохранители: 0.5 A gG / BS 88 2A gG / 0.5 A класс CC
 ВЫБОР МОДУЛЕЙ
 На могут быть установленыDIRIS A60
 дополнительные модули:
 - модуль связи JBUS/MODBUSкод заказа: 4825 0092:R 485 порт JBUS/MODBUS в режимеSRTU со скоростью от 2400 до 38400 бод.(Руководство по эксплуатации, код: 536 103)
 - модуль связи PROFIBUS-DPкод заказа: 4825 0205:Серийный порт RS485 PROFIBUS-DP соскоростью от 600 бод до 12 Мбод.(Руководство по эксплуатации, код: 535 749)
 - импульсные выходы, код заказа: 4825 00902 импульсных выхода подключенные ксчетчику электроэнергии в кВТ/ч, квар/ч икВА/ч (Руководство по эксплуатации ,код: 536 045)
 -аналоговые выходы, код заказа: 4825 00932 аналоговых выхода 4/20 мА или 0/20 мА, конфигурируемые для значений тока, напряжения,мощности и коэффициента мощности. Может быть установлено два модуля, максимальное коли-чество выходов - 4. (Руководство по эксплуатации, код заказа: 536 048)
 - входы/выходы, код: 4825 0094 : 2 выхода предназначены для сигнализации нарушений понапряжению, мощности, току, коэффициенту мощности и или для дистанционного управления.THD
 -
 DIR
 IS 3
 43
 AD
 IRIS
 343
 A
 - модуль ; код: 4825 0203: 100 соединений база -Т с разъёмом протоколRJ 45. Modbus TCP.Ethernetвозможность конфигурации оборудования через сервер (Руководство по эксплуатации, кодWEB : 535 748)
 - модуль ; код: 4825 0204 : протокол разъём соеди-RS 485 ( RJ45/RS485). JBUS/MODBUS/3-pinEthernetнение для Возможность конфигурации оборудования через сервер (Руководство поEthernet. WEBэксплуатации, код: 535 748).
 модуль температур, код заказа: 4825 0206: технология, 4 датчика температуры:Pt100- 1 внутренний- 3 наружных (вход Pt 100)
 -
 - модуль заземления; код: 48250087(Руководство по эксплуатации, код: 536 423).
 5
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 НЕСИММЕТРИЧНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ ЧЕТЫРЁХПРОВОДНАЯ СЕТЬ
 L1 (R)
 L2 (S)
 L3 (T)
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN AUX
 N
 P1
 S1
 P1
 S1
 P1
 S1
 2
 1
 2
 DIR
 IS678
 B
 P1
 S1
 P1
 S1
 L1 (R)
 L2 (S)
 L3 (T)P1
 S1
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN AUX
 2
 1
 2
 DIR
 IS280
 D
 L1 (R)
 L2 (S)
 L3 (T)
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN AUX
 P1
 S1
 P1
 S1
 2
 2
 1
 L1 (R)
 L2 (S)
 L3 (T)
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN AUX
 P1
 S1
 P1
 S1
 2
 1
 2
 DIR
 IS278
 D
 НЕСИММЕТРИЧНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ ТРЁХПРОВОДНАЯ СЕТЬ
 СИММЕТРИЧНАЯ ТРЁХФАЗНАЯ ТРЁХ- И ЧЕТЫРЁХПРОВОДНАЯ СЕТЬ
 Решение использования одного трансформатора тока для расчёта токов во всех фазах сети черезвекторное суммирование, ведет к уменьшению точности на 0,5% от значения токов в соответствующих фазах .
 P1
 S1
 L1 (R)
 L2 (S)
 L3 (T)
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN AUX
 2
 1
 2
 DIR
 IS282
 D
 1
 2
 L1 (R)
 L2 (S)
 L3 (T)
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 N
 P1
 S1
 V1 V2 V3 VN AUX
 DIR
 IS679
 B
 2
 6
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I
 ДВУХФАЗНАЯ СЕТЬ
 P1
 S1
 L1 (R)
 L2 (S)
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN AUX
 2
 1
 2
 DIR
 IS285
 D
 D
 I
 ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ
 DIR
 IS284
 D
 N
 P1
 S1
 L1 (R)
 S2 S1 S2 S1 S2S1
 I2 I3I1
 V1 V2 V3 VN AUX
 2
 1
 2
 I
 A A A
 a a a
 L1 (R)
 L2 (S)
 L3 (T)
 V1 V2 V3
 1
 2D
 NL 1.Питание : IEC / CE 110…400В AC120…350В DC
 12…48В DC
 2. Предохранители: 0.5 A gG / BS 88 2A gG / 0.5 A класс CC
 ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
 7
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ПРОГРАММИРОВАНИЕВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (COdE 100)
 x 1
 x 1
 x 1
 подтверждение
 x 1
 3 сек.
 I
 8
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СЕТЬ
 (Пример: NET = 3NBL)
 x 1
 x 1(1BL)x 2 (2BL)x 3 (3BL)x 4 (3NBL)x 5 (4BL)x 6 (4 NBL)
 x 1
 подтв.
 x 2
 x 1
 x 1
 подтв..
 КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА(Пример: CT = 1500 / 5A)
 Максимальное 10000/5 или 10000/1
 9
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x 1
 x 1
 x 1
 x 1
 x 1
 подтв.
 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (межфазное) (Пример: 4NBL: U=390В)
 Данная величина используеться для определения и провалов и перерывов напряжения
 10
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ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ(Пример: Vt = YES)
 x 1
 x 1
 x 1
 подтв..
 I
 11
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НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ(Пример: PR = 20 000 В)
 x 2
 x 2
 x 2
 x 1
 x 1
 подтв.
 I
 NL
 НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ(Пример: PR = 20 000 В)
 x 2
 x 2
 x 2
 x 1
 x 1
 подтв.
 I
 NL
 12
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НАПРЯЖЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ(Пример: SE = 110 В)
 x 1
 x 1 (110)
 x 2 (115)
 x 3 (120)
 x 4 (173)
 x 5 (190)
 x 6 (60)
 x 7 (100)
 x 1
 подтв.
 E
 ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ ТОКА(Пример: tIME 4I = 20 мин)
 x 1
 x 1 (20мин)
 x 2 (30мин)
 x 3 (60мин)
 x 4 (2 сек)
 x 5 (10 сек)
 x 6 (5мин)
 x 7 (8мин)
 x 8 (10мин)
 x 9 (15мин)
 x 1
 подтв.
 13
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ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ(Пример: tIME U/V = 20 мин)
 x 1
 x 1 (20мин)
 x 2 (30мин)
 x 3 (60мин)
 x 4 (10 сек)
 x 5 (5мин)
 x 6 (8мин)
 x 7 (10мин)
 x 8 (15мин)
 x 1
 подтв.
 ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ ЧАСТОТЫ(Пример: tIME F = 20 мин)
 x 1
 x 1 (20мин)
 x 2 (30мин)
 x 3 (60мин)
 x 4 (10 сек)
 x 5 (5мин)
 x 6 (8мин)
 x 7 (10мин)
 x 8 (15мин)
 x 1
 подтв.
 14
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ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ МОЩНОСТИ(Пример: tIME P/Q/S = 20 мин)
 x 1
 x 1 (20мин)
 x 2 (30мин)
 x 3 (60мин)
 x 4 (10 сек)
 x 5 (5мин)
 x 6 (8мин)
 x 7 (10мин)
 x 8 (15мин)
 x 1
 подтв.
 15
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СБРОС(Пример: rSET = Ea)
 x 1
 подтв.
 x 1
 x 1
 x 1
 x 1 (MAX U)
 x 2 (MAX V)
 x 3 (MAX F)
 x 4 (MAX P+)
 x 5 (MAX P-)
 x 6 (MAX Q+)
 x 7 (MAX Q-)
 x 8 (MAX S)
 x 9 (HOUR)
 x 10 (EA+)
 x 11 (ER+)
 x 13 (EA-)
 x 14 (ER-)
 x 15 (MAX 4I)
 x 16 (E1)*
 x 17 (E2)*
 x 18 (E3)*
 x 19 (E4)*
 x 20 (E5)*
 x 21 (E6)*
 *Индикация только при наличии модулявхода/выхода, код: 4825 0094.
 16
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ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАДНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ(Пример: bACLIT = AUX)
 x 1
 x 1 (AUX)
 x 2 (I)
 x 3 (U)
 x 1
 подтв.
 17
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СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ(Пример: счётчик отработанных часов (для тока) с запуском от 1000 А)
 x 1
 x 1
 подтв.
 x 1
 x 1
 x 1
 x 1
 подтв.
 x 1 (I)
 x 2 (U)
 x 3 (E1)*
 x 4 (E2)*
 x 5 (E3)*
 x 6 (E4)*
 x 7 (E5)*
 x 8 (E6)*
 x 9 (AUX)
 *Индикация только приналичии модуля входа/выхода, код: 4825 0094.
 18
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ВНУТРЕННИЙ ИЛИ ВНЕШНИЙ СИНХРОНИЗИРУЮЩИЙ ИМПУЛЬС(Пример : MEMO TOP = EXT)
 x 1
 подтв.
 x 1
 x 1 (EXT)
 x 2 (INT)
 Примечание:
 Эта функция используется для синхронизации периода силовых нагрузок.Внутренний сигнал обеспечивает синхронизацию за счет функции в встроенных часах DIRIS.Внешний сигнал обеспечивает синхронизацию за счет импульса получаемого с синхронизирующего входного модуля.
 ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА(Example : MEMO TIME = 10’)
 x 1 (20 мин.)
 x 2 (30 мин.)
 x 3 (5 мин.)
 x 4 (8 мин.)
 x 5 (10 мин.)
 x 6 (15 мин.)
 x 1
 подтв.
 x 1
 19
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Ureg = 400V
 EVENT
 Recording of 1,2s
 Sta
 rtEnd
 50% 50%
 Hysteresis = 380V
 Threshold = 360V
 U12
 t
 Пример : Провал напряжения с 90 % порогом напряжения и 5% гистерезисом.
 ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОВАЛОВ И ПРЕРЫВАНИЯ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ,А ТАКЖЕ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ
 DIRIS A60 определяет:
 • провалы напряжения• скачки напряжения• прерывания подачи напряжения• перегрузки по току
 10 усреднённых за периода значений (I1, I2, I3½U1, U U2, 3, U12, U23, U31) связаны с каждымобнаруженным возмущением сети.Среднеквадратичное значение за ½ периода состоит
 данные за 1.2 сек. (при 60Гц за 1 сек). Конфигури-руемый запуск (режим до-после от 0 до 100% поз-воляет распределять количество точек вокруг со-
 (50% / 50% = 60 точек до появления события и 60точек после).
 При провалах и скачках напряжения, а также приперегрузках по току, сигнал выдается, если одна
 возвращении значений в нормальное состояниесигнал исчезает (гистерезис).
 При прерываниях подачи напряжения сигнал выда-ется, если все значения превышают пороговое. Привозвращении одного из значений в нормальное сос-
 В зависимости от их длины, события регистрируютсяследующим образом:
 • сигнал < 1,2 сек (50Гц), 1 пакет данных из 10 кривыхза период 1,2 сек.
 • 1,2 сек. > сигнал < 2,4 сек. (50Гц), 2 последо-,вательных пакета данных 10 кривых, т.е. 2.4 сек.
 • сигнал > 2,4 сек. (50Гц), 1 пакет 10 кривых вклю-чающий данные начала сигнала, 1 пакет 10кривых, включающий данные конца сигнала.
 Значения между двумя пакетами данных отсутствуют.
 > Падение и увеличение напряжения
 Данные значения регистрируются согласно IEC61000-4-30 и En50160 метод измерения категории B.
 > Прерывание подачи напряжения
 Возможна задание порогового значения прерывания(в % от Un), однако необходимо учитывать измеритель-ные ограничения DIRIS A60, а именно 29В AC фазное и50В AC линейное.
 > Сверхтоки
 Регистрируемый порог задается в % от номинальногозначения вторичной обмотки трансформатора тока.Определяется так же, как и в случае увеличения
 из 120 точек. Для сигнала при 50Гц оно отображает
 тояние сигнал исчезает.
 из величин превышает пороговое значение. При
 напряжения.
 20
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ПОРОГ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ (SAG) (Пример : dAtA SAG = 90%)
 x 1
 ПОДТВ.
 x 2
 x 5
 ГИСТЕРЕЗИС ПРОВАЛА НАПРЯЖЕНИЯ (Example : dAtA HySt SAG = 5%)
 x 2
 x 5
 21
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x 1
 подтв.
 ПОРОГ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ (SWELL) (Пример : dAtA SWELL = 115 %)
 x 3
 x 1
 подтв.
 x 5
 ГИСТЕРЕЗИС СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ (Пример: dAtA HySt SWELL = 5%)
 x 3
 22
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x 1
 подтв.
 x 5
 ПОРОГ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ (Пример: dAtA OVER I = 115%)
 x 3
 x 1
 подтв.
 x 5
 23
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ГИСТЕРЕЗИС ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ (Пример: dAtA HySt I = 5%)
 x 1
 x 1
 подтв.
 x 4
 КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПУСК ДЛЯ ½ ПЕРИОДА КРИВЫХ(Пример: MOdE PRE-POST = 30% - 70%)
 x 2
 x 1
 24
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x 1
 x 5
 x 1
 подтв.
 25
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ФУНКЦИЯ ИЗВИНЕНИЯ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ : YES / NO(По умолчанию G.M.T. time = 0 - (Пример: dAtE tIME = YES))
 x 1
 x 1 (YES)
 x 2 (NO)
 x 1
 подтв.
 26
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УСТАНОВКА ДАТЫ (Пример: dAtE = 19-07-05)
 x 1
 подтв.
 x 5
 x 2
 x 7
 x 2
 x 9
 x 1
 x 1
 x 1
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ (Пример: tIME 14h02’30”)
 x 1
 x 3
 x 1
 x 2
 x 2
 x 4
 x 1
 x 1
 x 1
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ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА В МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ(Пример: CODE = 200)
 x 1
 x 1
 подтв.
 x 1
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x 1
 3 сек.
 ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Пример : version 100)
 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (Пример: SErl = 0320100)
 ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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РАБОТА
 x 1x 1
 x 2
 x 3
 x 5
 x 2
 x 3
 x 4
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x 1
 x 2
 x 3
 x 4
 x 5
 x 6
 x 7
 x 8
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x 1 x 5
 x 6x 2
 x 7x 3
 x 8x 4
 РАБОТА
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x 13
 x 12
 x 10 x 14
 x 9
 x 11
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x 3
 x 1
 x 2
 x 4
 x 13
 x 21
 РАБОТА
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x 1
 x 2
 x 3
 x 5
 x 6
 x 7
 x 4 x 8
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ФУНКЦИЯ ПРОВЕРКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯАвтоматическая проверка подключения DIRISдолжна производиться при включенной
 что коэффициент мощности установки(нагрузки)составляет 0,6< cos <1.φЕсли cos установки не соответствует данномуφдиапазону, то корректная проверка подключения
 Список ошибок Diris :Err 0 = нет ошибокErr 1 = неправильное подключение трансформатора
 Err 4 = неправильное чередование фаз А и ВErr 5 = неправильное чередование фаз В и СErr 6 = неправильное чередование фаз А и С
 В случае ошибки устранение можетErr 1, Err 2, Err 3выполняться автоматически прибором или в ручную, путем изменения подключения вторичных обмотокDIRISсоответствующего трансформатора тока..В случае ошибки устранение ошибки производиться только вручную, путем измененияErr 4, Err 5, Err 6чередования соответствующих фаз.
 x 1
 3 сек.
 нагрузке. В дополнение к этому прибор считает,
 не возможна.
 тока фазы АErr 2 = неправильное подключение трансформатора
 тока фазы ВErr 3 = неправильное подключение трансформатора
 тока фазы С
 Пример: tEsT Err 0
 x 1
 3 сек.
 x 1
 3 сек.
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Пример: tEsT Err 2
 x 1
 3 сек.
 x 1
 x 1
 x 1
 x 1
 3 сек.
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ВТОРАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕРКИДанное меню появляется в случае, еслиприбор уже произвел проверку. Вы можетепроизвести проверку заново, как показанониже.
 x 1
 3 сек.
 x 1
 x 1
 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
 • Устройство выключено.Проверьте цепи питания.
 • Подсветка экрана не горит..Проверьте настройки подсветкив меню программирования.
 • Напряжение = 0.Проверьте соединение
 • Ток = 0 или ошибочный.Проверьте соединение.Проверьте параметры трансформаторов тока в настройках
 • Неправильные значения мощности, коэффи-циента мощности и энергии.Запустите функцию проверки подключения (стр. 26).
 • Отсутствие отображения фаз на дисплееПоверьте конфигурацию сети (стр. 9).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 КОРПУСГабариты : 9 x 9 x 07 7 8 мм
 9 x 9 x 807 7 со всеми дополнительными модулямиСоединение : с помощью съёмных колодок до2,5 мм.
 (
 2
 напряжение и др.) и фиксированных клемм до 6 мм (ток)
 Степень защиты
 2
 : Передняя панель корпусIP52, Ip30
 Вес : 400Гр.
 ДИСПЛЕЙТип ЖК-дисплей с подсветкой
 ИЗМЕРЕНИЯТрехфазная(3 или 4проводная), двухфазная(2 провода) и однофазная сетьНАПРЯЖЕНИЕ (TRMS)
 Прямое подключениеФазное от до 290 В АС28
 Имерение через трансформатор напряжения:
 • вторичное : 60, 100, 110, 115, 120, 173 и 190 В AC
 Отображение и разрешающая способность от 0 до 500 кВПерегрузка между фазами: 760 В АСПериод обновления: 1 сек.
 ТОК (TRMS)
 Через TТ: • Первичный: до 9999 А• Вторичный : 1 или5 A
 Минимальный ток измерений 3 >28мA при фазном напряжении В АСВходное потребление : < 0,3 ВA
 Отображение: от 0 до 11кA
 Длительная перегрузка : 10 A
 Мгновенная перегрузка: 10 In / 1 сек.
 Время обновления : 1 сек.
 Макс. величина произведения коэфф. ТТ и ТН:
 МОЩНОСТЬ
 Отображение: от 0 до 8000 МВт/Мвар/МВA
 Время обновления : 1 сек.
 ЧАСТОТА
 от 45,0 до 65,0 ГцВремя обновления : 1 сек.
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ IEC / CE
 110 до 400 В AC 50/60 Гц ± 10 %
 120 до 350 В DC ± 20 %
 12 до 48 В DC -6% / + 20 %
 Потребление : < 10 ВA
 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Рабочая температура : -10° C + 55° C
 Температура хранения: -20° C + 70° C
 Относительная влажность: 95%
 Линейное от 5 до 490 В АС0
 • первичное:: до 500 кВ
 10 000 000
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СООТВЕТСТВИЕ IEC 61557-12 Издание1 (08/2007)
 Тип характеристики Примеры возможных значений характеристики Примечание
 Функция (дополнительно)оценки качества элек-трической энергии
 - -
 Классификация PMD SD -
 Влажность + Высота - -
 Класс точности длямощности и энергии(при наличии фун-кции)
 0,5 -
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙОбозначение измери- Диапазон измерений Класс точности согласно
 61557-12CEIПримечания
 Ki 1000 100 10 1
 P 0,5 - - - -
 Qa, Qv 0,5 - - - -
 Sa, Sv 1 - - - -
 f от 45 до 65 Гц 0,1 - - - -
 I от 0,1 до 1,2 для ТT- 1Aот 0,5 до 6 для ТТ - 5А 0,2 - - -
 In, Inc от 0,1 до 1,2 для ТТ - 1Aот 0,5 до 6 A для ТТ - 5А 0,2 - - - Вычисляется
 U от 50 до 490 В линейное 0,2 - - - -
 PFa ,PFv - 0,5 - - -
 Pst, Plt - - - - -
 Udip от 5% до 100% Un 0,5 - - - -
 Uswl от до100% 120% Un - - - -
 Utr - - - - - -
 Uint
 Unba - - - - - -
 Unb - - - - - -
 Uh Fn=50 Гц от 1 до 41 1 - - - -
 THDu 1 - - - -
 THD-Ru - - - - - -
 Ih1 - - - -
 THDi1 - - - -
 THD_Ri - - - - - -
 Msv - - - - - -
 ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХХАРАКТЕРИСТИК(PMD)
 тельной функции
 от 1% до 120% In
 от 1% до 120% In
 от 1% до 120% In
 от 0,5 инд. до 0,8 емк.
 0,5
 Fn=60 Гц от 1 до 35
 Fn=50 Гц от 1 до 55
 Fn=60 Гц от 1 до 51
 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯДиапазон рабочей температуры: IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2
 от -10 °C до +55 °CТемпература хранения : IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2
 от -20 °C до +85 °CВлажность: IEC 60068-2-30 - 95 %Концентрация соли: IEC 60068-2-52 - 2,5 % NACL
 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВибрация от10 до 50 Гц : IEC 60068-2-6 - 2 G
 ИЗОЛЯЦИЯКатегория установки : III (480VAC PH/PH)Степень загрязнённости 2Выдерживаемое импульсное напряжение: 60947-1- кВIEC V imp: 4Передняя панель: Класс IIЭлектрическая безопасность : IEC 61010-1
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1BL Однофазная сеть, 2 провода с 1 ТТ2BL Двухфазная сеть, 2 провода с 1 ТТ3BL Сбалансированная трехфазная сеть, 3 провода с 1 ТТ3NBL Несимметричная трёхфазная сеть, 3 провода с 2 или 3 ТТ
 4BL Симметричная трёхфазная сеть, 4 провода с 1 ТТ4NBL Несимметричная трёхфазная сеть, 4 провода с 3 или 4 ТТAUX
 AVG
 bACLIt ЖК-дисплей запуск(U или I или иное условие)
 Ct
 Ct In Трансформатор тока нейтралиHOUr Счетчик часов работыHOUr Запуск счетчика часов(U или I или иное условие)
 MAX Mаксимальное усреднённое значениеMAX P- Максимальное усреднённое значение вырабатываемой активной мощностиMAX P+
 MAX Q-
 MAX Q+
 MAX S
 nEt
 PF
 rSET СбросSErI
 SOFt
 THD I Степень искажения гармониками токаTHD In Степень искажения тока нейтралиTHD U Степень искажения линейного напряженияTHD V Степень искажения фазного напряженияtIME 4I Время интеграции для среднего и максимального значений токаtIME F
 tIME P/Q/S
 tIME U
 Ut
 Ut PR Первичное напряжение трансформатора напряженияUt SE Вторичное напряжение трансформатора напряжения
 Счётчик часов работы
 СЛОВАРЬ АББРЕВИАТУР
 Источник питанияСреднее значение
 Трансформаторы тока
 Тип сети
 Коэффициент мощности
 Серийный номерВерсия программного обеспечения
 Трансформатор напряжения
 Максимальное усреднённое значение потребляемой активной мощности
 Максимальное усреднённое значение вырабатываемой реактивной мощностиМаксимальное усреднённое значение потребляемой реактивной мощностиМаксимальное усреднённое значение полной мощности
 Время интеграции для среднего и максимального значений частотыВремя интеграции для среднего и максимального значений мощности
 Время интеграции для среднего и максимального значений напряжения
 U nOM Номинальное напряжение
 TOP Синхронизирующий импульсunb Небаланс
 SAG Провал напряженияSErI Серийный номерr
 SOFt Версия_ПОSWELL Скачок напряженияtAn PHI Тангенс
 MOdE PrE-POSt Пропорция записи кривых при аварийных ситуациях
 EXT ВнешнийHySt ГистерезисINT Внутренний
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DIRIS A60
 ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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