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 Instrukcja monta u i obs ugi1 Ogólne informacje
 1.1 O niniejszym dokumencie
 Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz produktu.
 Powinna by stale dost pna w pobli u produktu.
 cis e przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek
 u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz nale ytej
 obs ugi produktu.
 Instrukcja monta u i obs ugi jest zgodna z wykonaniem
 produktu i stanem norm reguluj cych problematyk
 bezpiecze stwa technicznego, obowi zuj cych na dzie
 z o enia instrukcji do druku.
 2 Bezpiecze stwoNiniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe
 wskazówki, zalecenia, które musz by uwzgl dnione
 przy instalowaniu, uruchamianiu i pracy urz dzenia.
 Dlatego instrukcja obs ugi musi by koniecznie
 przeczytana przez montera i u ytkownika przed
 przyst pieniem do monta u i uruchomienia.
 Nale y przestrzega nie tylko ogólnych zasad
 bezpiecze stwa, wymienionych w tym punkcie, ale tak e
 szczegó owych zasad bezpiecze stwa, zamieszczonych
 w dalszych punktach, oznaczonych symbolami
 niebezpiecze stw.
 2.1 Oznaczenie zalece zawartych w instrukcji obs ugi
 Symbole:
 Ogólny symbol niebezpiecze stwa
 Niebezpiecze stwo zwi zane z napi ciem
 elektrycznym
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 ZALECENIE: ...
 Teksty ostrzegawcze:
 Niebezpiecze stwo!
 Bardzo niebezpieczna sytuacja.
 Nieprzestrzeganie grozi ci kimi obra eniami, a
 nawet mierci .
 UWAGA!
 U ytkownik mo e dozna (ci kich) obra e .
 "Uwaga" oznacza tak e prawdopodobie stwo
 wyst pienia (ci kich) uszkodze w razie
 nieprzestrzegania wskazówki.
 OSTRO NIE!
 Niebezpiecze stwo uszkodzenia pompy/ urz dzenia.
 "Ostro nie" oznacza mo liwo uszkodzenia
 produktu w przypadku niezastosowania si do
 wskazówki.
 ZALECENIE:
 U yteczna wskazówka dotycz ca pos ugiwania si
 produktem. Zwraca uwag na potencjalne trudno ci.
 2.2 Kwalifikacje personelu
 Personel wykonuj cy monta musi posiada
 odpowiednie kwalifikacje do wykonania tych
 zada .
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 2.3 Niebezpiecze stwa wynikaj ce
 z nieprzestrzegania zasad bezpiecze stwa
 Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa mo e
 doprowadzi do zagro enia dla osób oraz
 spowodowa uszkodzenie pompy/urz dzenia.
 Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa
 powoduje utrat wszelkich praw do gwarancji
 i odszkodowania.
 W szczególno ci nieprzestrzeganie tych zasad
 mo e nie ze sob nast puj ce zagro enia:
 • niew a ciwe dzia anie wa nych funkcji pompy/
 urz dzenia,
 • nieskuteczno zabiegów konserwacyjnych
 i napraw,
 • zagro enie ludzi dzia aniem czynników
 elektrycznych, mechanicznych
 i bakteriologicznych,
 • szkody materialne.
 2.4 Zasady bezpiecze stwa dotycz ce
 u ytkownika
 Nale y przestrzega obowi zuj cych zasad
 bezpieczestwa i higieny pracy.
 Nale y wyeliminowa zagro enia zwi zane
 z energi elektryczn . Nale y przestrzega
 przepisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zalece
 lokalnego zak adu energetycznego.
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 2.5 Zasady bezpiecze stwa zwi zane
 z przegl dami i monta em
 U ytkownik jest zobowi zany do zapewnienia
 wykonania wszystkich czynno ci zwi zanych
 z przegl dami i monta em przez
 autoryzowanych, odpowiednio
 wykwalifikowanych specjalistów, po dok adnym
 zapoznaniu si z instrukcj obs ugi.
 Prace na pompie/instalacji mog by
 wykonywane tylko w czasie jej postoju.
 2.6 Samowolne zmiany i stosowanie
 nieautoryzowanych cz ci zamiennych
 Zmiany w pompie/instalacji s dopuszczalne tylko
 w uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania
 oryginalnych cz ci zamiennych i atestowanego
 osprz tu jest zapewnienie bezpiecze stwa.
 Zastosowanie innych cz ci zwalnia producenta z
 odpowiedzialno ci za wynikaj ce z tego skutki
 2.7 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji
 Bezpiecze stwo eksploatacji dostarczonej
 pompy/urz dzenia jest gwarantowane tylko pod
 warunkiem jej u ycia zgodnego
 z przeznaczeniem wg punktu 4 instrukcji obs ugi.
 Warto ci graniczne, podane w katalogu/
 specyfikacji, nie mog by przekraczane
 (odpowiednio w gór lub w dó ).
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 3 Transport i magazynowaniePo otrzymaniu pompy/urz dzenia nale y natychmiast
 sprawdzi , czy nie zosta a/o uszkodzone w transporcie.
 W razie stwierdzenie szkód transportowych nale y w
 wymaganych terminach podj odpowiednie czynno ci
 wobec spedytora.
 OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo uszkodzenia
 pompy!
 Niebezpiecze stwo uszkodzenia wskutek
 nieprawid owego obchodzenia si w trakcie
 transportu i magazynowania.
 • Na czas transportu i magazynowania pomp nale y
 zabezpieczy przed wilgoci , mrozem i
 uszkodzeniami mechanicznymi.
 • -10 do +50°C.
 4 Zastosowanie
 Stratos ECO:
 OSTRZE ENIE! Zagro enie zdrowia!
 Pompy nie wolno stosowa do t oczenia wody pitnej
 oraz wody stosowanej do produktów spo ywczych.
 Pompy obiegowe c.o. typu Wilo-Stratos ECO
 przeznaczone s do zastosowania w instalacjach
 grzewczych z ciep wod i innych obiegowych, przy
 stale zmieniaj cych si parametrach przep ywu. Poprzez
 elektroniczn regulacj ró nicy ci nie tej pompy
 osi gane jest bezstopniowe dopasowanie wydajno ci
 pompy do rzeczywistego zapotrzebowanie na ciep o.
 Stratos ECO-Z:
 Pompy cyrkulacyjne typu Wilo-Stratos ECO-Z nadaj si
 równie do przet aczania wody pitnej/ ciep ej wody
 u ytkowej oraz stosowanej do produktów spo ywczych.

Page 11
                        

0 801 369 4569
 Polski
 202 Wilo AG 06/2005
 5 Dane produktu
 5.2 Media t oczone
 • Woda grzewcza zgodnie z VDI 2035 i obowi zuj cymi
 przepisami,
 • Woda oraz mieszanina wody z glikolem w stosunku 1:1.
 W przypadku domieszki glikolu nale y, w zale no ci od
 stosunku mieszaniny nale y skorygowa dane dotycz ce
 5.1 Dane techniczne Stratos
 ECO
 25(30)/1-3
 Stratos
 ECO
 25(30)/1-5
 Stratos ECO-
 Z 25/1-5
 napi cie przy czeniowe 1~230 V ± 10%, 50 Hz
 moc silnika P1 maks. patrz tabliczka znamionowa
 maks. pr dko obrotowa patrz tabliczka znamionowa
 rodzaj zabezpieczenia IP 44
 temperatura wody
 grzewczej*
 od +15 do +110°C
 temperatura ciep ej wody
 u ytkowej dla
 Stratos ECO-Z 25/1-5
 od +15 do
 +80°C
 maks. ci nienie robocze 10 bar
 maks. temperatura
 otoczenia*
 +40°C
 bezstopniowa regulacja
 ró nicy ci nie
 od
 1 do 3 m
 od
 1 do 5 m
 od
 1 do 5 m
 minimalne ci nienie
 dolotowe
 0,3 / 1,0 bar
 przy Tmaks. +95 / +110°C
 rednica znamionowa 25, 30 Rp 1 (1 i )
 d ugo zabudowy 180 mm, 130 mm
 * Temperatura wody maks. 110°C przy temperaturze otoczenia maks. 25°Cmaks. 95°C przy temperaturze otoczenia maks. 40°C
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 pompowania cieczy odpowiednio do wy szej lepko ci.
 Stosowa markowe produkty z inhibitorami korozji.
 Nale y przestrzega danych producenta. Ciep a woda
 u ytkowa tylko dla Stratos ECO Z.
 • Przy zastosowaniu innych mediów niezb dna jest
 akceptacja firmy Wilo.
 5.3 Zakres dostawy
 • Kompletna pompa
 • Instrukcja monta u i obs ugi
 6 Opis i dzia anie
 6.1 Opis pompy
 Pompa (rys. 1)
 Pompa cyrkulacyjna wyposa ona jest w silnik ch odzony
 przep ywaj cym medium, czyli jest to pompa
 bezd awicowa.
 Pompa cyrkulacyjna Stratos ECO-Z 25/1-5
 dostosowana jest specjalnie do warunków pracy w
 systemach cyrkulacyjnych wody pitnej/ u ytkowej. Dzi ki
 zastosowanym materia om oraz konstrukcji jest ona
 odporna na korozj wywo ywan przez wszystkie
 sk adniki wody pitnej/ u ytkowej.
 Korpus pompy ob o ony jest pokryw izolacyjn ,
 spe niaj c funkcj izolacji obiegowej.
 Na obudowie silnika znajduje si elektroniczny modu
 reguluj cy (poz. 1), który reguluje ró nic ci nie pompy
 do nastawionej warto ci zadanej mi dzy 1 i 3 m,
 wzgl dnie 1 i 5 m. Dzi ki temu pompa stale dopasowuje
 si do zmiennego zapotrzebowania wydajno ciowego
 ca ej instalacji, jakie powstaje w szczególno ci przy
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 zastosowaniu zaworów termostatycznych.
 Do istotnych zalet pompy elektronicznej nale :
 • oszcz dno kosztów zwi zana z brakiem konieczno ci
 monta u zaworu przelewowego,
 • oszcz dno energii,
 • redukcja ha asu spowodowanego przep ywem.
 Rodzaj regulacji (rys. 2):
 Ró nica ci nie zmienna ( p-v): warto zadana
 ró nicy ci nie zmienia si w linii prostej od 1/2 H do H.
 Wytworzona przez pomp ró nica ci nie regulowana
 b dzie do zadanej ka dorazowo warto ci ró nicy ci nie .
 Pompa automatycznie dostosowuje si do nocnego,
 obni onego trybu pracy instalacji grzewczej, poprzez
 elektroniczn analiz warto ci, dokonan przez sensor
 temperatury. Pompa w cza si wtedy na minimaln
 pr dko obrotow . Przy ponownym nagrzaniu kot a
 grzewczego pompa ponownie za cza si na wcze niej
 ustawiony stopie warto ci zadanych. Automatyka
 zwi zana z obni onym, nocnym trybem pracy mo e
 zosta wy czona (rys. 1, poz. 2):
 • Auto: nocny, obni ony tryb pracy - w czony, regulacja
 na ustawion warto zadan oraz tryb pracy
 automatyczny, sterowany na podstawie spadku
 temperatury co powoduje, e pompa przechodzi na
 minimaln pr dko obrotow w nocy (dalsze
 oszcz dno ci energii).
 • : Nocny, obni ony tryb pracy - wy czony, regulacja
 na ustawion warto zadan .
 Ustawienie fabryczne: nocny, obni ony tryb pracy -
 w czony
 ZALECENIE:
 w przypadku wyst pienia niewystarczaj cego dop ywu
 ciep a do instalacji grzewczej / klimatyzacyjnej (zbyt niska
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 moc grzewcza) nale y sprawdzi , czy w czony jest
 nocny, obni ony tryb pracy. W razie potrzeby nale y
 wy czy nocny, obni ony tryb pracy.
 Elementy obs ugowe (rys. 1):
 • pokr t o regulacyjne dla warto ci zadanych ró nicy
 ci nie (rys. 1, poz. 2)
 • zakresy ustawie :
 • Stratos ECO 25(30)/1-3: Hmin. = 1 m, Hmaks. = 3 m
 • Stratos ECO 25(30)/1-5: Hmin. = 1 m, Hmaks. = 5 m
 • Stratos ECO-Z 25/1-5: Hmin. = 1 m, Hmaks. = 5 m
 7 Instalacja i pod czenie elektryczneInstalacj i pod czenie elektryczne nale y wykona
 zgodnie z obowi zuj cymi przepisami;
 przeprowadzenie prac wy cznie przez fachowy
 personel!
 Zagro enie zdrowia lub ycia!
 Nale y przestrzega obowi zuj cych przepisów
 bezpiecze stwa pracy.
 Niebezpiecze stwo pora enia pr dem!
 Nale y wyeliminowa zagro enia zwi zane z energi
 elektryczn .
 Nale y przestrzega zalece wynikaj cych z
 przepisów lokalnych i ogólnych (np. IEC, VDE itpd)
 oraz zalece miejscowego zak adu energetycznego.
 7.1 Instalacja
 • Pomp nale y zainstalowa w miejscu zabezpieczonym
 przed dzia aniem czynników atmosferycznych, mrozem i
 zapyleniem oraz zapewniaj cym dobr wentylacj .
 Monta pompy mo na wykona dopiero po zako czeniu
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 wszelkich prac spawalniczych i lutowniczych oraz po
 ewentualnym p ukaniu.
 • Pomp nale y zamontowa w dobrze dost pnym miejscu
 w celu u atwienia obs ugi, wzgl dnie demonta u.
 • (DIN 4751).
 • Przed oraz za pomp nale y zamontowa armatur
 odcinaj c , aby w ten sposób u atwi ewentualn
 wymian pompy. Monta nale y przeprowadzi w taki
 sposób, aby ewentualne wycieki nie mog y dosta si do
 modu u reguluj cego, górn zasuw odcinaj c nale y
 umie ci z boku.
 • Monta nale y przeprowadzi w beznapr eniowo, wa
 silnika pompy musi by usytuowany poziomo. Pozycja
 zabudowy modu u patrz rys. 3. Inne pozycje zabudowy
 na zamówienie.
 • Strza ki na obudowie pompy oraz na pokrywie izolacyjnej
 wskazuj kierunek przep ywu.
 • W przypadku zmiany pozycji zabudowy modu u obudow
 silnika nale y obróci , tak jak opisano poni ej.
 • Podwa y rubokr tem pokryw izolacyjn , a
 nast pnie j zdj .
 • Poluzowa 2 ruby imbusowe.
 • Obróci obudow silnika cznie z modu em
 reguluj cym.
 UWAGA! Niebezpiecze stwo uszkodzenia pompy!
 Podczas obracania obudowy silnika uszkodzeniu
 ulec mo e uszczelka. Uszkodzon uszczelk nale y
 natychmiast wymieni .
 Rozmiar uszczelki: 86 x 76 x 2,0 mm, ywica
 epoksydowa EP.
 • ruby imbusowe dokr ci ponownie.
 • Za o y z powrotem pokryw izolacyjn .
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 7.2 Pod czenie elektryczne
 OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo pora enia
 pr dem!
 Nale y wyeliminowa zagro enia zwi zane z energi
 elektryczn . Nale y przestrzega zalece
 wynikaj cych z przepisów lokalnych i ogólnych
 [np. IEC, VDE itpd.] oraz zalece miejscowego
 zak adu energetycznego.
 • Rodzaj pr du zasilaj cego oraz napi cie sieciowe musz
 odpowiada danym umieszczonym na tabliczce
 znamionowej.
 • Pod czenie nale y wykona zgodnie z rys. 4:
 • Przy cze sieciowe: L, N, PE.
 • Maks. bezpiecznik na wej ciu: 10 A, zw oczny.
 • Przewód pod czeniowy mo e by prowadzony do
 wyboru: z lewej lub z prawej strony, poprzez d awik PG.
 W razie konieczno ci nale y zamieni miejscami d awik
 PG oraz za lepk (PG 11).
 • Uziemi pomp zgodnie z przepisami.
 • Pod czenie elektryczne (wg VDE 0730/cz 1) musi
 by wykonane za pomoc sta ego przewodu
 przy czeniowego, wyposa onego w odpowiednie
 z cze wtykowe z rozwarciem styków na conajmniej
 3 mm.
 • Aby zabezpieczy skrzynk zaciskow przed kroplami
 wody oraz przed rozci gni ciem d awika nale y
 zastosowa przewód o odpowiedniej rednicy
 zewn trznej (np. H05W-F3G1,5 lub AVMH-3 x 1,5).
 • W przypadku zastosowania pompy w urz dzeniach
 z temperatur wody powy ej 90°C konieczne jest
 zastosowanie przewodu przy czeniowego odpornego
 na wysokie temperatury.
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 • Przewód przy czeniowy nale y przeprowadzi w taki
 sposób, aby w adnym miejscu nie dotyka przewodu
 rurowego ani obudów pompy czy silnika.
 8 UruchomienieUWAGA! Zagro enie poparzeniem!
 W zale no ci od trybu pracy pompy, wzgl dnie
 instalacji (temperatura t oczonego medium), ca a
 pompa ulec mo e wysokiemu nagrzaniu.
 Dotkni cie pompy grozi poparzeniem!
 8.1 Uruchomienie
 Odpowiednio nape ni i odpowietrzy instalacj .
 Odpowietrzenie przestrzeni komory wirnika pompy z
 regu y odbywa si samoczynnie, krótko po rozruchu
 pompy. W przypadku gdy niezb dne jest bezpo rednie
 odpowietrzenie komory wirnika, nale y post powa
 wed ug poni szego schematu:
 • wy czy pomp ,
 • zamkn zawór odcinaj cy po stronie ci nieniowej.
 UWAGA! Niebezpiecze stwo poparzenia gor c
 wod lub par !
 W zale no ci od ci nienia w instalacji i temperatury
 t oczonego medium, przy odkr ceniu ruby
 odpowietrzaj cej mo e doj do wydostawania si z
 otworu gor cej cieczy lub pary, wzgl dnie jej
 gwa townego wystrzelenia wskutek wysokiego
 ci nienia. Wyst puje niebezpiecze stwo poparzenia
 gor c wod lub par !
 • Przebi perforacj na osi tabliczki znamionowej i
 ostro nie odkr ci rub odpowietrzaj c .
 • Zabezpieczy cz ci elektryczne przed wylewaj c si
 wod .

Page 18
                        

INFOLINIA SERWISOWA:16
 Polski
 • Wa pompy kilkakrotnie pchn w ty za pomoc
 wkr taka.
 OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo uszkodzenia
 pompy!
 Pompa przy odkr conej rubie odpowietrzaj cej w
 zale no ci od wysoko ci ci nienia roboczego mo e
 ulec zablokowaniu. Przed w czeniem pompy
 dokr ci znowu rub odpowietrzaj c .
 • Dokr ci z powrotem rub odpowietrzaj c .
 • Otworzy ponownie zawór odcinaj cy.
 • W czy pomp .
 8.2 Ustawienie podnoszenia pompy
 • Wybra sposób regulacji (patrz rozdzia 6.1).
 • W zale no ci od wymaga , wybra podnoszenia pompy
 (wysoko t oczenia) pokr t em nastawczym (rys. 1,
 poz. 2).
 • Przy nieznanej wymaganej wysoko ci podnoszenia
 zaleca si rozpocz od nastawienia 1,5 m.
 • Je eli moc grzewcza nie jest wystarczaj ca, stopniowo
 zwi ksza warto nastawy.
 • Je eli moc grzewcza jest zbyt wysoka lub gdy wyst puj
 ha asy przep ywu, nale y stopniowo redukowa warto
 nastawy.
 • Wybra automatyczny, nocny, obni ony tryb pracy, tzn.
 w czy lub wy czy opcj auto (patrz rozdzia 6.1).
 9 KonserwacjaPrace konserwacyjne i naprawcze mog by
 przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany
 personel!
 UWAGA! Niebezpiecze stwo pora enia pr dem!
 Nale y wyeliminowa zagro enia zwi zane z energi
 elektryczn .
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 • Przed przyst pieniem do wszelkich prac
 konserwacyjnych i naprawczych nale y od czy
 pomp od napi cia oraz zabezpieczy j przed
 niepo danym w czeniem.
 • Zasadniczo uszkodzenie kabla zasilaj cego mog
 by usuwane tylko przez wykwalifikowanego
 elektryka.
 10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie
 Pompa nie dzia a przy w czonym zasilaniu
 pr dowym.
 • Sprawdzi bezpieczniki sieci.
 • Sprawdzi , czy jest napi cie na pompie (przestrzega
 danych zawartych na tabliczce znamionowej).
 • Blokada pompy.
 • Wy czy pomp .
 OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo poparzenia
 gor c wod lub par !
 W zale no ci od ci nienia w instalacji i temperatury
 t oczonego medium, przy odkr ceniu ruby
 odpowietrzaj cej doj mo e do wydostawania si z
 otworu gor cej cieczy lub pary, wzgl dnie jej
 gwa townego wystrzelenia wskutek wysokiego
 ci nienia. Wyst puje niebezpiecze stwo poparzenia
 gor c wod lub par !
 • Zamkn zawory odcinaj ce przed i za pomp i
 odczeka do jej ostygni cia. Wykr ci rub
 odpowietrzaj c . Przez obracanie wa u wirnika za
 pomoc rubokr ta sprawdzi pomp pod k tem lekkiej
 pracy, w razie potrzeby odblokowa .
 • W czy pomp .
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 Polski
 Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Stratos ECO 211
 • Je eli blokada nie daje si usun samoczynnie przez
 automatyczny program odblokowuj cy, patrz metoda
 odblokowania r cznego wed ug wcze niejszego opisu.
 Pompa wydaje wywo uje szumy
 • Sprawdzi ustawienie ró nicy ci nie , wzgl dnie
 nastawi od nowa.
 • Zbyt niska moc grzewcza, mo liwo zwi kszenia:
 • zwi kszy warto zadan ,
 • wy czy nocny, obni ony tryb pracy.
 W celu tymczasowego wy czenia nocnego,
 obni onego trybu pracy (sprawdzenie i regulacja)
 wystarczy pokr t o nastawcze przekr ci troch w
 jedn i w drug stron .
 • W przypadku wyst powania odg osów kawitacyjnych
 nale y zwi kszy wst pne ci nienie systemu na wlocie
 do odpowiednich wielko ci.
 Je eli nie uda si usun usterki, nale y zwróci si
 do odpowiedniego zak adu albo do najbli szego
 punktu serwisowego lub przedstawicielstwa firmy
 Wilo.
 11 Cz ci zamienneZamawianie cz ci zamiennych odbywa si przez
 autoryzowane firmy lub serwis Wilo.
 Aby unikn nieporozumie oraz b dów w
 zamówieniach, nale y podawa ka dorazowo w
 zamówieniu wszystkie dane znajduj ce si na tabliczce
 znamionowej
 Zastrzega si mo liwo zmian bez uprzedzenia!
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D EG - Konformitätserklärung
 GB EC – Declaration of conformity
 F Déclaration de conformité CEE
 Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Stratos ECO Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 89/336/EWG Electromagnetic compatibility - directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants:
 Compatibilité électromagnétique- directive 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Low voltage directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants :
 Direction basse-tension 93/68/EWG Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 55014-1-2 Applied harmonized standards, in particular: EN 60335-2-51, Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4. Dortmund, 07.04.2005
 Oliver Breuing Quality Manager
 WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund
 Document: 2060340.1
 0 801 369 45619
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INFOLINIA SERWISOWA:20
 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:
 Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG
 EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG
 Gebruikte geharmoniseerde normen, in het
 bijzonder: 1)
 I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:
 Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
 Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE
 Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)
 E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
 Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
 Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE
 Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)
 P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:
 Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
 Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE
 Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)
 S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:
 EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar 93/68/EWG
 Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)
 N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
 EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: 93/68/EWG
 Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)
 FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:
 Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG
 Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)
 DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:
 Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 93/68/EWG
 Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)
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 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:
 Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG
 EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG
 Gebruikte geharmoniseerde normen, in het
 bijzonder: 1)
 I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:
 Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
 Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE
 Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)
 E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
 Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
 Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE
 Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)
 P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:
 Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
 Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE
 Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)
 S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:
 EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar 93/68/EWG
 Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)
 N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
 EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: 93/68/EWG
 Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)
 FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:
 Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG
 Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)
 DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:
 Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 93/68/EWG
 Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)
 H EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel:
 Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG
 Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)
 CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením:
 Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 93/68/EWG
 Použité harmonizační normy, zejména: 1)
 PL Deklaracja Zgodności CE Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi dokumentami:
 Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 93/68/EWG
 Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami
 zharmonizowanymi: 1)
 RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам:
 Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Директивы по низковольтному напряжению 73/23/EWG с поправками 93/68/EWG
 Используемые согласованные стандарты и
 нормы, в частности : 1)
 GR ∆ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ∆ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθεςδιατάξεις :
 Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Οδηγία χα ηλής τάσης EG–73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε 93/68/EWG
 Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα,
 ιδιαίτερα: 1)
 TR EC Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:
 Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
 Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 93/68/EWG
 Kısmen kullanılan standartlar: 1)
 1) EN 55014-1-2 EN 60335-2-51, EN 61000-6-1,
 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4.
 Oliver Breuing
 Quality Manager
 WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund
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